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ZÁRUÈN? PODM?NKY

DALAP GmbH garantuje efektivní provoz zaøízení v souladu s technickými podmínkami prùtoku, uvedenými v 
tomto návodu. Záruka se vztahuje na konstrukèní a materiálové vady zaøízení. Následující záruka platí na území 
Evropské unie.
Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu, popø. výmìnu výrobku,  ve lhùtì 24 mìsícù ode dne nákupu. 
Reklamace musí být vyøízena ve lhùtì 30 dní ode dne doruèení reklamovaného výrobku prodejci nebo výrobci. 
Následující záruka nevyluèuje, neomezuje, ani nijak nepopírá zákonná práva kupujícího.

Záruka se nevztahuje na níže uvedené vady vzniklé v dùsledku:
?mechanického poškození, zneèištìní,
?transformace,
?konstrukèních zmìn,
?èinností spojených s ochranou  a èištìním zaøízení,
?nehod,
?pøírodních katastrof, chemických a atmosférických vlivù,
?nesprávného skladování,
?neoprávnìných a neautorizovaných oprav a neodborné manipulace se zaøízením,
?nesprávné instalace zaøízení.

V tìchto a obdobných pøípadech se záruèní nároky zamítají. 

Zákazník má právo na bezplatnou opravu, popø. výmìnu vadného zaøízení, odstranìním ostatních vad zaøízení, 
termín "oprava" nezahrnuje èinnosti uvedené v  manuálu (údržba, èištìní), které je zákazník povinen provádìt 
sám.

Rozhodnutí o záruèních nárocích uèinìná  výrobcem DALAP GmbH se považují za koneèné.

POZOR!
Pøipojení na elektrickou sí� musí být provádìna odborným elektrikáøem! Pøed údržbou musí být ventilátor 
odpojen od elektrické sítì! Elektrické zaøízení musí být pøipojeno na spínaè, který má vzdálenost mezi kontakty 
všech pólù více než 3 mm. Ventilátor musí být uzemnìn! Je tøeba zabránit zpìtnému toku plynu do místnosti z 
otevøeného komínu. Ventilátor by  nemìl být používán v místnostech s vyšší vlhkostí a jako protivýbušný 
ventilátor. Výrobce si vyhrazuje právo provádìt konstrukèní zmìny, vyplývající z technického pokroku.
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Údržba ventilátoru

Ventilátor mùže být opravován a udržován pouze po odpojení od pøívodu elektrického proudu. Pravidelná 
údržba spoèívá v pravidelném èištìní od prachu a neèistot. Syntetické filtry musí být vymìnìny pøi 
zneèištìní,pravidelnì každých 6 mìsícù. 
Pøi použití hliníkových filtrù postupujte podle níže umístìného obrázkového návodu (obr. 3.1 - 3.6). Pøi 
oplachování používejte roztok teplé vody se saponátem.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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POUŽITÍ

Ventilátory CF jsou urèeny pro montáž na stìnu nebo strop pro efektivní odvìtrávání prostor jako jsou koupelny, 
kuchynì, kanceláøe, toalety, restaurace, kuøárny, prádelny, obchody, garáže apod. Ventilátory jsou urèeny pro 
provozní teploty od 0 °C do 45 °C. 
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Ventilátor 

na zeï

Vestavìný

ventilátor

Pøi montáži se otvor A nepoužívá.

Výkonnost
m /h3Typ

Otáèky
rpm Výkon, WHluènost

dBA, 3 m
Tlak,
Pa

Proud, A
Napájecí
napìtí, V
pøi 50 Hz

Hmotnost,
kg

100CF

100CF turbo

98

122

115

128

36

38

2250

2500

16

29

0,12

0,17

220-240

220-240

1,2

1,3

Tabulka 1

Ventilátory CF patøí do ochranné kategorie 2, stupeò ochrany je IP 24 pøi použití syntetických filtrù a IP 34 pøi 
použití hliníkových filrù.
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B-svorkovnice
D-ventilátor
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S-vypínaè svìtla Schéma 5

D

D

2.6

C

B

S

B-svorkovnice
D-ventilátor
C-svìtlo
S-vypínaè svìtla Schéma 6

D

N
L

C
B

SN
LT
L

D

2.7

B-svorkovnice
D-ventiláor
C-svìtlo
S-vypínaè svìtla Schéma 7

C

B

S

D

N

L

N

L
D

B

Ventilátory s èasovaèem zajiš�ují automatické vypnutí ventilátoru v èasovém úseku od 2 do 30 minut, dle 
nastavení uživatelem. Pro nastavení èasovaèe otáèejte potenciometrem „T” ve smìru hodinových ruèièek pro 
prodloužení èasového úseku, opènì pro zkrácení èasového úseku (obr. 2.8).
Ventilátory s èasovaèem a senzorem vlhkosti spustí ventilátor podle nastavené hladiny vlhkosti (rozmezí 50 - 90 
%). Pro nastavení otáèejte potenciometrem „H” stejnì jako u èasovaèe (obr. 2.9)
Ventilátor se senzorem pohybu se zapne pøi zaznamenání pohybu v rozmezí 1 až 4 m pod úhlem 100° 
horizontálnì.
!!! Tuto èinnost vždy provádìjte po odpojení ventilátoru od pøívodu elektrického proudu!!!

2.8 2.9

9

DESIGN

1 - tìlo

2 - odnímatelný kryt

3 - filtr

4 - møížka

5 - dekorativní rámeèek

6 - rotor

7 - kryt 

8 - indikaèní svìtlo
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Filtry se vkládají do volného prostoru mezi kryt a møížku. Indikaèní svìtlo signalizuje, že ventilátor pracuje.

Zpùsoby instalace

Ventilátory CF jsou urèeny pro montáž na zeï nebo do stropu.

1

Montáž na zeï za použití samoøezných šroubù, které jsou souèástí balení.

2

Montáž na zeï za použití držákù.
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Nákresy a schémata jednotlivých zapojení

2.1 - Ukázka místnosti se svìtlem zapojeným k vypínaèi pøes svorkovnici, která slouží jako výchozí pøíklad pro 
jednotlivé typy montáže a zapojení ventilátoru s rùznými parametry. 
2.2 - Zapojení do samostatné zásuvky.
2.3 - Zapojení ventilátoru se zabudovaným spínaèem.
2.4 - Zapojení ventilátoru se zabudovaným spínaèem a samostatným vypínaèem.
2.5 - Zapojení svìtla a ventilátoru, vybaveným èasovaèem nebo èasovaèem se senzorem vlhkosti, zapojenými 
na stejný vypínaè. Po vypnutí svìtla ventilátor pracuje po dobu nastavenou èasovaèem.
2.6 - viz. 2.5 pøi umístìní ventilátoru ve stropì.
2.7 - Zapojení ventilátoru vybaveného senzorem pohybu.
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S -vypínaè ventilátoruD
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3

Montáž na zeï za použití montážní pìny.

4

Montáž do výklenku.

~185

~
2
0
0

~ 110~ 110

70-72

5 6

Montáž na strop za pomoci držáku. Montáž na strop do pøipraveného výklenku.

Postup montáže

1 32

Postup montáže pomocí šroubù na zeï nebo strop..
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Postup zapojení

Ventilátor musí být pøipojen na spínaè, který má vzdálenost mezi kontakty všech pólù více než 3 mm.

Postup zapojení:

?protáhnìte kabely skrz otvor v dolní èásti ventilátoru nebo speciálnì udìlaným otvorem v tìle ventilátoru 
pokud budou kabely pøipojeny z boku (obr. 1.2),
?odizolujte jednotlivé dráty v délce 7 - 8 mm a zasuòte je do správných konektorù až po izolaci, pak dotáhnìte 
šrouby (obr. 1.3),
?zajistìte kabel (obr. 1.2),
?vra�te kryt ventilátoru (obr. 1.4)
?zapnìte pøívod proudu (obr. 1.5).
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

6

Postup montáže vestavìného venitlátoru na zeï (A) nebo strop (B).
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